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Аннотация. Рассмотрен вопрос о внедрении скользящего резервирования для повыше-

ния надёжности системы электроснабжения, имеющей однотипные элементы при частичной 

изношенности элементов электрооборудования 
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Одним из главных способов в обеспечении  работы электрооборудования 

системы электроснабжения с заданной надёжностью является резервирование, 

к которому относится скользящее резервирование. Структурная схема сколь-

зящего резервирования представлена на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема скользящего резервирования 
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В нашей стране большое количество предприятий, станций, подстанций, 

ЛЭП введены в эксплуатацию ещё во времена Советского Союза. Полностью 

модернизация электрооборудования и систем электроснабжения не выполнена. 

Надёжность элементов системы электроснабжения на современном этапе по 

параметру интенсивности отказов составляет λ = 10-7, 1/час [2].  Прогноз неуте-

шителен. За счёт изношенности электрооборудования интенсивность отказов 

может увеличиться в ближайшее время и составить λ = 10-8, 1/час [2]. Повыша-

ется риск отказов электрооборудования с тяжёлыми последствиями.     

Эффективность скользящего резервирования электрической системы 

можно оценить путём сравнения зависимостей для системы со скользящим ре-

зервированием с соответствующими зависимостями для нерезервируемой сис-

темы, которую можно представить в виде следующего выражения: 

                                          
     

   
         

где       – эффективность надёжности скользящего резервирования по   пара-

метру среднего времени наработки электрооборудования на отказ, час.; 

         –   среднее   время   наработки   на   отказ   электрооборудования при 

применении скользящго резервирования:       
     

 λ
  час; 

m – число резервирующих элементов скользящего резервирования; 

n – число резервируемых элементов системы электроснабжения; 

λ – интенсивность отказа элемента системы электроснабжения, 1/час; 

        среднее    время   наработки   на   отказ   нерезервируемой   системы 

электроснабжения,      
 

 λ
 , час. 

Из полученной функциональной зависимости эффективность надёжности 

скользящего резервирования следует, что с точки зрения увеличения средней 

наработки до отказа системы электроснабжения, эффективность скользящего 

резервирования по сравнению с соответствующей нерезервируемой системой 

растёт с увеличением числа резервных элементов. Скользящее резервирова-

ние может быть выгоднее экономически, так как оно реализуется при меньшем 

количестве резервных элементов, чем основных. 
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