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В любой электрической сети должен соблюдаться баланс полной 

мощности при соблюдении условий, поддержания нормального режима работы 

электрооборудования. При этом необходимо обеспечить баланс реактивной 

мощности как для системы в целом, так и для отдельных узлов системы 

электроснабжения с наличием в ней необходимого резерва реактивной 

мощности. Как показывает практика, таким резервом реактивной мощности 

являются компенсирующие устройства реактивной мощности. В качестве  

компенсирующих устройств используют синхронные компенсаторы, батареи 

конденсаторов, реакторы и статические источники реактивной мощности [1, 2]. 

Не соблюдение баланса мощностей,  использование нагрузки с 

нелинейной вольт-амперной характеристикой сопровождается генерацией 

несинусоидальных искажений в питающую сеть, негативно влияющих на всё 

электрооборудование энергетического объекта, вызывая при этом [3]: 
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– повышенный нагрев аппаратуры передачи и распределения 

электроэнергии, увеличение активных потерь в проводниковых и 

диэлектрических материалах; 

– вибрации, нестабильная работа двигателей; 

– ложные срабатывания устройств релейной защиты и противоаварийной 

автоматики; 

– электромагнитные помехи в аппаратуре измерения и устройствах 

управления; 

– несанкционированное срабатывание коммутационной аппаратуры; 

– возможность возникновения резонансных явлений при компенсации 

реактивной мощности. 

Компенсация реактивной мощности одновременно с улучшением 

качества электрической энергии в сетях промышленных предприятий является 

одним из основных способов сокращения потерь электроэнергии. В последнее 

время для обеспечения баланса реактивной мощности и снижения потерь 

электроэнергии в сетях и электрооборудовании промышленных производств 

нашли применение статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ). 

Эффективность применения СКРМ для промышленных установок предприятий 

определяется следующим[4]: 

– снижение колебаний напряжения; 

– повышение коэффициента мощности; 

– балансирование нагрузки; 

– снижение токов высших гармоник. 
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