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Нормы пожарной безопасности устанавливаются не только к производст-

венным зданиям и сооружениям, но и к любым другим категориям зданий. Уже 

на стадии проектирования, установленные законодательством нормы пожарной 

безопасности должны быть учтены. Административные здания не являются ис-

ключением. К объектам административного назначения относятся здания орга-

нов федерального, краевого (областного), местного муниципального управле-

ния, государственных, корпоративных, частных предприятий; общественных, 

хозяйственных организаций и других учреждений офисного типа, не связанных 

в этих зданиях деятельностью по производству какой бы то ни было товарной 

продукции, материальных ценностей, оказания услуг населению [2]. 

Однако, при этом, требования пожарной безопасности к административ-

ным зданиям весьма отличаются от требований пожарной безопасности к дру-

гим категориям зданий и сооружений. Например, особенностью требований по-

жарной безопасности к административным зданиям является требование, что 

административное здание, которое эксплуатируется, а также каждый его по-

жарный отсек, при делении объектов большой площади противопожарными пе-

регородками, стенами с установленными в их проемах противопожарными 

дверьми, шторами, окнами, люками, должно быть защищено комплексом инже-

нерно-технического оборудования автоматической противопожарной защиты.  

Комплексом инженерно-технического оборудования автоматической по-

жарной защиты называют: установки сигнализации, преимущественно с ис-

пользованием датчиков дыма, эффективно обнаруживающих очаги возгорания 

всех видов пожарной нагрузки, характерных для основных отсеков зданий ад-

министративного назначения, а также стационарные системы пожаротушения. 

Здесь необходимо учитывать назначение административного здания (напри-

мер, в библиотеках, архивных помещениях – устанавливают газовые или по-

рошковые системы пожаротушения, практически не наносящие вреда защи-



270 

 

щаемым ценностям). В качестве противодымной защиты, кроме противопожар-

ных преград и заполнений проемов них, систем дымоудаления, подачи чистого 

воздуха, возможно использование огнезадерживающих клапанов, противопо-

жарных вентиляционных решеток [1]. 

В качестве системы оповещения людей используются световые табло, 

указатели, речевые, звуковые пожарные извещатели, а также микрофонная 

консоль, средства записи, воспроизведения тревожных сообщений, которые ус-

танавливаются в помещении пожарного поста, охраны или диспетчерской. 

Кроме технического обеспечения пожарной безопасности администра-

тивных зданий установлены организационные требования, а именно: 

1. Руководителем организации, которой принадлежит административное 

здание, должна быть разработана декларация пожарной безопасности. 

2. Должны быть разработаны: инструкция «О мерах пожарной безопас-

ности» с учетом специфики здания, поэтажный план эвакуации, который раз-

мещается на каждом этаже. 

3. Руководителем организации должен быть организован точный расчет 

необходимого количества огнетушителей, в том числе углекислотных для ту-

шения очагов возгорания в помещениях электрощитовых, компьютеров, офис-

ной оргтехники. 

4. Руководителем организации должно быть назначено ответственное 

лицо за пожарную безопасность здания, прошедшее соответствующее обуче-

ние.  

5. Руководитель организации должен организовать проведение не реже, 

чем два раза в год, тренировки с отработкой практических навыков с вовлече-

нием всех сотрудников. 

Беспрекословное соблюдение установленных требований пожарной 

безопасности позволит свести к минимуму пожары с человеческими жертвами. 
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